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1 INLEIDING 

1.1 EEN MECHELSE STEDELIJKE WARMTESTRATEGIE 

Vandaag verwarmt 94% van de huishoudens in Mechelen met stookolie of aardgas1. Fossiele verwarming van huishou-
dens is goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten 
tussen nu en 2050 jaarlijks zoôn 100.000 inwoners kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals met warmtenetten, 
warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa.  
 
De aanpak voor het verduurzamen van warmte is gelukkig niet nieuw: visieteksten, modellen van aanpak en regelgeving 
zijn beschikbaar, en ook de duurzame energietechnieken zelf zijn goed ontwikkeld. De grootste uitdagingen liggen in de 
vervlechting van de warmtevoorziening met ruimtelijke planning, energetische renovatie van bestaande bebouwing, finan-
ciering, maatschappelijk draagvlak, inschakeling van collectieve warmtebronnen enz.  
 
Door deze complexiteit en de diversiteit van de lokale situatie is de rol van lokale overheden essentieel als regisseur van 
een lokale warmtestrategie. Op dit moment ontbreekt het voor veel lokale besturen echter nog aan kennis en middelen om 
deze rol succesvol te kunnen opnemen. De stad Mechelen heeft heel wat troeven in handen om een succesvol lokaal 
warmtebeleid uit te bouwen. Mechelen is één van de steden in Vlaanderen met zijn eigen Energiehuis, waar Mechelaars 
terecht kunnen voor technische en financiële ondersteuning voor hun energiezuinige (ver)bouwplannen. Er zijn verschil-
lende stadsontwikkelingsprojecten met hoge ambities op vlak van energie- en klimaat. De stad heeft zich geëngageerd 
voor het burgemeestersconvenant, de Green Deal Circulair Bouwen en het pleidooi voor een duurzame residentiële ver-
warming. Tenslotte zijn er via het Europees Interreg 2 Zeeën project SHIFFT2 middelen om capaciteit op te bouwen en 
een duurzame warmtestrategie uit te werken. 
 
Het project SHIFFT verkent welke rol lokale overheden kunnen spelen in de omschakeling naar een fossiel-vrije warmte-
voorziening. In het kader van SHIFFT zal de stad Mechelen inzetten op drie pijlers:  

1) een campagne rond fossiel-vrije verwarming dat zich richt op burgers met als voornaamste activiteiten een par-
ticipatietraject en een groepsaanbod/-aankoop duurzame verwarming; en  

2) de demonstratie van fossiel-vrije verwarmingstechnieken in een concreet gebouwproject nl. de laatste fase van 
het sociale huisvestingsproject van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen in de Mahatma Gan-
dhi-wijk. 

3) de opmaak van een stedelijke warmstrategie;  
 
Voorliggend rapport kadert in dit laatste luik. Tijdens het proces van de stedelijke warmtestrategie onderzochten we de 
mogelijkheden om het Mechelse gebouwenpatrimonium fossielvrij te maken, samen met en in overleg met vele betrokken 
partners. 
 

1.2 STUDIETEAM 

 
Opdrachtgever Stadsbestuur Mechelen  

 
Ighor Van de Vyver (contact) 
 

ighor.vandevyver@mechelen.be 
 

 
Uitvoerders 

 
Ingenium 

 

 
Joris Dedecker (contact) 
Thomas Koch 

joris.dedecker@ingenium.be 
thomas.koch@ingenium.be 

   
 Levuur  

 
Annick Vanhove 
(nu Contutti) 

annick@levuur.be 
annick@contutti.be 

 
 
 
 

 

1 Bron: Nulmeting 2019 Burgemeestersconvenant 
2 De stad Mechelen is een partner in het Europese project SHIFFT (Sustainable Heating: Implementation of Fossil Free Technologies | 
https://shifftproject.eu/). Het project is gestart op 1 februari 2019 en loopt tot en met 31 september 2022 

https://shifftproject.eu/
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2 WARMTEVRAAG EN -AANBOD IN MECHELEN IN KAART 
BRENGEN 

Een strategisch warmteplan heeft nood aan een gegronde basis op maat van de stad. Dit hoofdstuk legt de basiskaarten 
nodig voor het warmtezoneringsplan bloot: 

¶ Typologie van de gebouwen en de wijken 

¶ Warmtevraag, huidig en projectie naar de toekomst 

¶ Warmtebronnen, huidig 

De basis korrelgrootte van de resultaten is het niveau van statistische sectoren. Statistische sectoren vormen voor diverse 
statistische gegevens een algemene basis. Dat maakt het mogelijk de uitkomsten van dit onderzoek te koppelen met 
andere gegevens of onderzoeksresultaten. Bovendien zijn ze gebaseerd op de ruimte-inname en bebouwing en leent 
daardoor deze korrelgrootte zich vrij goed tot het opstellen van een warmtezoneringsplan.  
 
Alle hieronder getoonde gegevens zijn beschikbaar in Excel-formaat en GIS-shapefileformaat. Deze behoren tot de eind-
resultaten van de studie. 
 
Volgende paragrafen bespreken de typologie-, warmtevraag- en warmteaanbodkaarten. 

2.1 TYPOLOGIE 

Een ander type bebouwing vereist een andere aanpak en/of type-oplossing, heeft vaak een specifieke soort warmtevraag 
en/of bouwstijl en vormt een andere doelgroep in stakeholdersmanagement (eigenaars, huurder, bedrijven etc). Daarom 
is een wijktypologiekaart de eerste bouwsteen van een strategisch plan. 
 
De wijktypologiekaart is gebaseerd op openbare data van de Vlaamse Overheid over landgebruik en het gebouwenpark, 
aangevuld met specifieke gebouwen op basis van OpenStreetMap en manueel gecorrigeerd voor grote gebouwen, waar 
nodig. De volgende kaart toont het resultaat voor het stadscentrum. 
 

 

Figuur 1 Gebouwtypering voorbeeld stadscentrum 

Aggregatie van deze gebouwtypes naar wijkniveau (statistische sectorniveau) vereist het indelen van verschillende types.  
Deze types zijn opgedeeld zoals in volgende tabel: 
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Tabel 1 Kenmerken wijktypes 

Type Hoofdfunctie Bouwdensiteit Aandeel gesloten 
bebouwing 
[-] 

Warmtevraag-
densiteit 
[kWh/m²] 

Bedrijvenparken Industrie/retail/logistiek hoog 0 ï 40% 10 ï 40 

Historische stadskern Multifunctioneel hoog 60 ï 90% 80 ï 120 

Verstedelijkte kern Multifunctioneel gemiddeld 60 ï 90% 40 ï 100 

Dorpskern Multifunctioneel gemiddeld 30 ï 60% 20 ï 40 

Dens wonen Wonen gemiddeld 50 ï 70% 20 ï 40 

Verspreid wonen Wonen laag 0 ï 25% 0 ï 20 

Andere Recreatie/natuurgebied variabel Variabel 0 

 
 
De bouwdensiteit wordt door twee factor bepaald: 

¶ Het type bebouwing (open, halfopen, gesloten) 

¶ De warmtevraagdensiteit (in kWh/m², uit warmtevraagkaarten) 

Merk op dat deze type bebouwing een andere typering is dan de type gebouwen uit Figuur 1. Zo zijn appartementsgebou-
wen niet specifiek meegenomen in de criteria voor de typering van de wijken, maar wegen onrechtstreeks wel door via de 
hogere warmtedensiteit. 
Toepassing van deze indeling op het grondgebied van Mechelen levert de volgende kaart (zie ook Bijlagen voor detail): 
 

 

Figuur 2 Wijktypen 

Een groot deel van het oppervlak van het grondgebied valt onder het type óverspreid wonenô. Dit zijn de typische buiten-
gebieden met veel open ruimte, lage bouwdensititeit en vaak open bebouwing. 
 
Enkele kernen zoals die van Leest, Heffen en Hombeek (westelijk van het centrum) lichten op onder het type ódorpskernô 
omwille van de densere bebouwing en licht multifunctionele functie (ook diensten, winkels, é). Hetzelfde geldt voor Muizen 
en Walem. Nekkerspoel valt onder dezelfde categorie door de gelijkaardige bouwstijl en functies.  
 



 

20091.001 Å Warmtestrategie Mechelen: Warmtepotentieel- en -zoneringskaarten 7/56 

Waar de bebouwing zich meer verdicht maar louter wonen als functie heeft, geldt het type ódens wonenô. Dit komt vooral 
aan de buitenrand van de stad voor.  
 
Het volledige centrum binnen de Vesten valt onder het type óhistorische stadskernô. Dit gebiedt heeft een erg hoge densiteit, 
herbergt vele verschillende functies en bevat bovendien een belangrijk aandeel monumenten. De stationswijk kan even-
eens gezien worden als het verlengde hiervan. 
 
Dense uitlopers van de historische stadskern, met een even hoge densiteit en dezelfde multifunctionaliteit, vallen onder 
de categorie óverstedelijkte kernô. 
 
De industriegebieden Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid vallen uiteraard onder bedrijvenparken. Ook de uitloper van de 
Battelsesteenweg valt hieronder. Merk op dat ook de huidige toestand van de Ragheno-site (Zuid-Oost van de stadskern) 
onder dit type valt, door de loodsgebouwen van Infrabel, maar dat deze in de toekomst een ander type zal krijgen.  
 
Tenslotte bevat de kaart nog vijf gebieden in de categorie óandereô. Deze zijn: 

¶ Walem ï Fort: historisch fort uit de fortengordel van Antwerpen 

¶ Vrijbroekpark: slechts enkele historische gebouwen 

¶ Kauwendaal ï verspreide bebouwing: slechts een gebouw (Sint-Maarten ziekenhuis) 

¶ Mechelsbroek: Nekkerspoel en verder natuurgebied 

¶ Plankendael: dierentuin 

Deze vijf gebieden vallen omwille van hun erg specifieke eigenschappen niet in de categorieën onder te delen. 
 
De volgende figuur toont de verdeling van de huidige warmtevraag3 over deze diverse wijktypen. 
 

 

Figuur 3 Verdeling van huidige warmtevraag over de verschillende wijktypen 

Bedrijvenparken zorgen voor het grootste aandeel in de warmtevraag. Bedrijventerrein Mechelen-Zuid op zich maakt bij-
voorbeeld al 19 % van de totale Mechelse warmtevraag uit. De tweede grootste sector is de verspreide bebouwing. Daarna 
volgt de historische stadskern. 
 
Tenslotte speelt binnen de historische stadskern erfgoed een belangrijke rol in de warmtevraag omwille van de beperkin-
gen rond renovatie. Er bestaat open data die deze gebouwen aanduidt. Deze is getoond op de volgende figuur (zie ook 
kaart in Bijlagen): 
 

 

3 Opstelling van huidige warmtevraag, zie verder 
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Figuur 4 Aanduiding van beschermde monumenten en beschermd stadszicht 

Huidige studie maakt een onderscheid tussen beschermd monument en beschermd stadszicht. Bij een beschermd monu-
ment is het moeilijk een diepgaande energetische renovatie uit te voeren. In het geval van een beschermd stadzicht is 
enkel het aanzicht en de gevel beschermd en zijn er meer mogelijkheden. 
 
De totale huidige warmtevraag van deze beschermde monumenten bedraagt ca. 35 GWh/j (ca. 3 % van de totale Mechelse 
warmtevraag). 
 
Deze wijk- en gebouwtyperingskaarten dienen als basis voor de warmtevraagkaarten, zoneringskaarten, keuzes voor op-
lossingen, enzovoort. 

2.2 WARMTEVRAAG 

Tijdens het traject van huidig onderzoek, ontwikkelde het VEKA een nieuwe warmtekaart (óWarmtekaart 2019ô). Deze kaart 
bevat onder andere de meest relevante informatie over de huidige warmtevraag, huidige aandeel stookolie in de verwar-
mingsmix enzovoort4. De volgende figuur toont deze kaart voor Mechelen, met de warmtevraag van kleinverbruikers (ge-
groepeerd per vijf en geprojecteerd op de straten) en van de grootverbruikers (groter dan 200 MWh/j, spreiding in ver-
bruikscategorieën). (zie detail in Bijlagen). 
 

 

4 https://www.energiesparen.be/warmtekaart  

https://www.energiesparen.be/warmtekaart
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Figuur 5 Warmtevraagkaart VEKA, met grootverbruikers (puntdata) en kleinverbruikers (lijndata), warmtekaart 2019, beschik-
baar op Geopunt, MWh/m en GWh/j 

Deze kaart geeft een erg nauwkeurig beeld van de huidige toestand van de stad. Ze vormt een waardevol instrument voor 
de bepaling van de warmtestrategie op meer gedetailleerd niveau. De data achter deze kaarten dient als basis voor de 
inventarisatie van de huidige toestand, die wordt geprojecteerd naar de toekomst aan de hand van een renovatiescenario. 
 
Drie gebieden vallen op: 

¶ Mechelen centrum 

¶ Industrie Mechelen-Noord 

¶ Industrie Mechelen-Zuid 

De volgende figuren geven een detail van deze zones. 
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Figuur 6 Warmtevraag van grootverbruikers en kleinverbruikers Mechelen centrum, MWh/m en GWh/j 

Mechelen centrum heeft relatief veel grootverbruikers van de kleinste categorie (200 MWh tot 1.000 MWh warmtevraag 
per jaar) en enkele grootverbruikers van de tweede categorie (1.000 MWh tot 20.000 MWh warmtevraag per jaar). De 
meeste grootverbruikers situeren zich binnen of op de vesten.  
 
Enkele grote assen binnen het centrum lichten op als straten met erg hoge warmtedensiteit, waaronder de Hoogstraat, 
Onze-Lieve-Vrouwestraat, Bruul, Sint-Katelijnestraat, Frederik de Merodestraat etc. 
Enkele assen buiten de Vesten lichten eveneens op, zoals de Leopoldstraat en omgeving maar ook de Battelsesteenweg, 
omwille van de lintbebouwing. 
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Figuur 7 Warmtevraag van grootverbruikers en kleinverbruikers Mechelen-Noord, MWh/m en GWh/j 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de warmtevraag van een aantal gebouwsectoren in Mechelen. Stadsgebou-
wen verbruiken hiervan ongeveer 25 GWh, dus ca. 2,3 % van de totale vraag van de stad. 
 
De volgende kaart stelt de gemiddelde lineaire warmtedensiteit per statistische sector voor. Deze gemiddelde lineaire 
warmtedensiteit is sterk vereenvoudigd een kengetal om het potentieel van een warmtenet in te schatten. Een hogere 
lineaire warmtedensiteit betekent meer warmteafnemers op een kortere afstand, waardoor de kansen op rendabiliteit van 
een warmtenet hoger liggen.  
 
Merk op dat dit kengetal enkel is gebaseerd op de totale warmtevraag en totale (verharde) openbare rijweg. Er is in deze 
kaart geen verband gelegd met mogelijke warmtebronnen voor een warmtenet. 
 
De landelijke omgeving rond Mechelen heeft een erg lage warmtedensiteit. In en rond de stedelijke kern lichten enkele 
sectoren op zoals Industrie Mechelen-Zuid, rond de Oud-Antwerpse Baan, rond de Liersesteenweg en het grootste deel 
van de kern. Merk op dat sommige van deze sectoren ondanks een middelmatig dense bebouwing een hoge warmteden-
siteit krijgen door het beperkt aantal straten binnen deze sector. Een voorbeeld hiervan is de Liersesteenweg.  
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Figuur 8 Warmtevraagkaart VEKA: Gemiddelde lineaire warmtedensiteit per statistische sector, MWh/m 

Ten slotte toont de volgende kaart het aandeel stookolie en biomassa in de verwarming, per statistische sector. 
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Figuur 9 Warmtevraagkaart VEKA: Aandeel stookolie en biomassa in warmteopwekking, per statistische sector, % 

Mechelen kent een hoge aansluitingsgraad op het aardgasnetwerk. Sommige buitengebieden hebben een hoger aandeel 
stookolie of biomassa voor de warmteproductie, voornamelijk in het Westen, zoals de sectoren Leest ï Verspreide bebou-
wing en Boskant.  
 

 

Figuur 10 Verdeling van huidige warmtevraag over een aantal gebouwsectoren in Mechelen 

De volgende paragrafen bespreken deze aspecten: 

¶ Huidige warmtevraag 

¶ Geplande en gekende ontwikkelingen 

¶ Renovatiepotentieel 

¶ Toekomstscenario 
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2.2.1 HUIDIGE WARMTEVRAAG 

Zoals hierboven besproken, baseren de kaarten voor de huidige warmtevraag zich op de nieuwe Warmtekaart van VEKA. 
Volgende figuur toont de totale jaarlijkse warmtevraag per statistische sector (zie Bijlagen voor detail). 
 

 

Figuur 11 Warmtevraag 2020 per statistische sector, GWh/j 

Merk op dat deze kaart een andere eenheid toont dan de kaart van de gemiddelde lineaire warmtedensiteit per sector van 
VEKA, getoond in Figuur 8. 
 
De twee bedrijventerreinen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid vallen meteen op. De industriële activiteit vraagt veel ther-
mische energie. Deze hoge waarden zijn het gevolg van een samentelling van warmte voor industriële processen (proces-
warmte) en warmte voor gebouwverwarming. Verder valt op dat grote sectoren met verspreide bebouwing relatief grote 
warmtevraag hebben (bvb Leest ï Verspreide bebouwing, grote sector in het Westen). Dit valt vooral te wijten aan de 
warmtevraag van deze sector, die net boven de grens van 13,9 GWh/j valt, waardoor deze lichter kleurt, terwijl in werke-
lijkheid het verschil met de bovenliggende sector niet erg groot is. 
 
Voor een warmtekaart is warmtedensiteit een belangrijkere factor dan totale warmtevraag. De volgende figuur toont dit 
(zie Bijlagen voor detail). 
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Figuur 12 Warmtedensiteit 2020 per statistische sector, kWh/m².j 

Merk op dat deze kaart een andere eenheid toont dan de kaart van de gemiddelde lineaire warmtedensiteit per sector van 
VEKA, getoond in Figuur 8. 
 
Deze kaart vertoont een sterk verband met de wijktypologieën en de ruimtelijke structuur. óVerspreid wonenô heeft een erg 
lage densiteit, óhistorische stadskernô en óverstedelijkte kernô tonen een erg hoge warmtedensiteit. óDens wonenô en ódorps-
kernô liggen er tussenin. 
 
Meerdere studies leggen het verband tussen warmtedensiteit en potentieel voor warmtenetten, al is een precies kantelpunt 
onbekend. Hetzelfde geldt voor lineaire warmtedensiteit, die de warmtevraag op de straten projecteert. Beide getallen zijn 
voornamelijk indicatief, aangezien ze andere factoren buiten beschouwing laten (bijvoorbeeld de grootte van de verschil-
lende warmtenetaansluitingen). 
 
Volgende tabel geeft een overzicht van enkele kengetallen uit de literatuur: 

Tabel 2 Overzicht spreiding kengetallen uit literatuur, uit District heating networks in the framework of spatial heating, 
Vansteenbrugge J., Van Eetvelde G. 

Bron Waarde Auteurs 
 [kWh/m²]  

DECC in Verenigd Koninkrijk 30  
International Energy Agency 100 King & Parks, 2012 
 400 - 500 Fredriksen & Werner, 2013 

 
Deze warmtedensiteitskaarten vormen dus een eerste basis voor de zoekzones voor de optimale technologische oplos-
sing. 
 
De totale Mechelse warmtevraag bedraagt ongeveer 1.085 GWh/j. 

2.2.2 GEPLANDE ONTWIKKELINGEN 

Op basis van informatie van Stad Mechelen, is volgende kaart geplande projectontwikkelingen opgesteld (zie Bijlagen voor 
detail). Merk op dat het enkel om residentiële gegevens gaat, aangezien enkel hiervan data beschikbaar is.  
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Figuur 13 Geplande projectontwikkelingen residentieel (Stad Mechelen) 

Wat valt op: 

¶ Het merendeel van de ontwikkelingen concentreren zich in de rand van de historische binnenstad 

¶ De grootste ontwikkelingen zijn Ragheno (2.500 WE), Keerdok (800 WE), Kantvelde (400 WE), KOMET (320 WE) 
en Papenhof (270 WE). Enkele van deze ontwikkelingen zijn reeds in ontwikkeling of zelfs in uitvoering.  

¶ Voor Ragheno, KOMET en Keerdok is er een detailstudie voor een energieconcept lopende of afgerond.  

Deze geplande ontwikkelingen zijn verder opgenomen in de totale warmtevraagscenarioôs van de toekomst. 
 
De totale warmtevraag van deze geplande residentiële ontwikkelingen bedraagt ongeveer 32 GWh/j. 

2.2.3 RENOVATIEPOTENTIEEL 

Om de warmtevraag van de toekomst, de invulling daarvan en het traject ernaartoe in te schatten, is er een zicht op het 
renovatiepotentieel nodig. Dit renovatiepotentieel geeft aan in welke mate de huidige warmtevraag kan worden verlaagd 
door renovatie. Het technisch renovatiepotentieel is bepaald door de volgende drie factoren: 

¶ Type gebouw (woning, school, é): uit gebouwtyperingsstap 

¶ Type bebouwing (open, halfopen, gesloten): uit gebouwtyperingsstap 

¶ Bouwjaar: uit kadaster 

Huidige studie berekent het maximale technische renovatiepotentieel op basis van Tabula Episcope voor residentiële ge-
bouwen en de kengetallen uit het VESTA-MAIS model voor niet-residentiële gebouwen. De kengetallen uit Tabula Epi-
scope zijn gecorrigeerd voor sanitair warm water verbruik, wat onafhankelijk van de isolatiegraad van het gebouw wordt 
geacht. Voor appartementen is er een extrapolatie gemaakt van de cijfers uit Tabula Episcope, waar Tabula Episcope 
cijfers op het niveau van wooneenheden hanteert, zijn deze in deze studie gebruikt als cijfers voor het volledige gebouw. 
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Tabula Episcope 
 
Europees project met als doel om het energetisch renoveren van residentiële gebouwen 
transparant en effectief te maken (https://episcope.eu/welcome/).  
 
VITO beschrijft de Belgische woningtypologie (https://episcope.eu/fileadmin/tabula/pu-
blic/docs/brochure/BE_TABULA_TypologyBrochure_VITO.pdf). 
 
Dit onderzoek gaat uit van een aantal veelvoorkomende woningtypologieën in Vlaanderen 
en berekent de resultaten voor twee verschillende renovatieniveaus. Huidig onderzoek ba-
seert zich op de gegevens voor reductie van warmtevraag, door bijkomende isolatiemaat-
regels. Het óLaag-energiescenarioô komt overeen met een renovatie met isolatiewaarden 
volgens de huidige norm. Op deze warmtevraagreductie baseert huidige studie zich verder. 
 
Deze methode laat toe om het renovatiepotentieel van grote gebouwenparken in te schat-
ten. Deze methode houdt echter geen rekening met verandering van het gebouw, zoals 
een volume-uitbreiding, reconversie, sloop en heropbouw etc. 

 

Vesta-MAIS 
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van Nederland publiceert het Vesta-MAIS 
model, ontworpen door CEDelft. 
Vesta-MAIS is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving, met als doel de 
CO2-uitstoot voor de periode tot 2050 te onderzoeken. Technisch-economische gebieds-
maatregelen  zoals warmte- en koudenetten kunnen hierin worden berekend. 
 
Ook binnen dit model zijn warmtevraagreductiefactoren gehanteerd. Meer informatie is te 
vinden via https://www.pbl.nl/modellen/vesta  
 

 
Onderstaande figuur toont een overzicht van de bouwjaren van de gebouwen in Mechelen, op basis van het kadaster.  
 

  

Figuur 14 Verdeling van de bouwjaren in Mechelen, uit kadaster 

De kengetallen voor de warmtevraagreductie voor zijn samengevat in de volgende tabellen. Ze zijn afhankelijk van het 
bouwjaar en de type bebouwing. Deze kengetallen duiden de reductie van de warmtevraag aan, de reductiefactor stelt 
dus de verhouding van de nieuwe warmtevraag over de huidige warmtevraag voor. 
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Tabel 3 Reductiefactoren warmtevraag voor renovatie van originele toestand naar Laagenergietoestand, residentieel 

 Reductiefactoren verwarming en sanitair warm water 

 

vrijstaande 
woning 

halfopen 
bebouwing rijwoning 

ingesloten 
appartementen 

open 
appartementen 

1946 0,20 0,17 0,18 0,24 0,16 
1947-1970 0,16 0,18 0,19 0,24 0,16 
1971-1990 0,25 0,26 0,26 0,43 0,32 
1991-2005 0,34 0,34 0,34 0,36 0,33 
2006-2011 0,53 0,52 0,53 0,50 0,49 
2012-2014 0,76 0,76 0,75 0,71 0,71 

 

Tabel 4 Reductiefactoren warmtevraag voor renovatie van originele toestand naar Laagenergietoestand, niet-residentieel 

 Reductiefactoren warmtevraag 

 kantoor 
gezondheids-

zorg 
onderwijs sport cel overige 

0-1920 0,22 0,25 0,22 0,31 0,24 0,22 

1920-1975 0,28 0,34 0,30 0,41 0,36 0,30 

1975-1990 0,55 0,61 0,55 0,68 0,61 0,56 

1990-1995 0,60 0,63 0,57 0,68 0,61 0,58 

1995-2015 0,74 0,76 0,74 0,81 0,76 0,73 

onbekend 0,46 0,48 0,43 0,59 0,48 0,47 

 
 
Deze reductiefactoren gelden als volgt: voor een vrijstaande woning met een bouwjaar van 1946 of vroeger, zal de warm-
tevraag na renovatie slechts 20% bedragen van de originele warmtevraag (zie Tabel 3). 
 
Beschermde monumenten vormen een uitzondering op bovenstaande tabellen. Gebouwen die zijn aangeduid als be-
schermd monument, zoals getoond op Figuur 4, krijgen een lager renovatiepotentieel. Deze gebouwen zijn typisch erg 
moeilijk te isoleren. Huidige studie veronderstelt de mogelijkheid van voor- of achterzetramen te plaatsen en dakisolatie 
toe te passen. Deze gebouwen krijgen een reductiefactor van 0,80, de toekomstige warmtevraag is dus nog steeds 80% 
van de huidige warmtevraag. Deze factor is gebaseerd op een eigen aanname. 
 

Reductiefactoren en werkelijke reductie 
 
Merk op dat de beredenering hierboven om het louter technisch renovatiepotentieel gaat. 
Werkelijke renovatiegraad is sterk afhankelijk van wetgeving, eigenaarschap, inkomen en 
andere sociale factoren. Ook de gewoontes en het gebruik van het gebouw en de verwar-
mingsinstallatie beïnvloeden de werkelijke cijfers in grote mate.  
 
Het is dus niet mogelijk bovenstaande factoren rechtstreeks te linken met het werkelijke 
verbruik van een gebouw, maar ze vormen de best beschikbare betrouwbare basis voor 
het inschatten van de warmtereductie op gebiedsniveau. 

 
De volgende figuur geeft een overzicht van het renovatiepotentieel van Mechelen (zie Bijlagen voor detail). Merk op dat 
deze kaart een tussentijds resultaat weergeeft, dat verder wordt gebruikt voor het inschatten van de warmtevraag van de 
toekomst. Merk ook op dat er gelijktijdig met deze studie Climact en Buur een gelijkaardige kaart hebben opgesteld, maar 
dat die kaart enkel op residentiële gebouwen is gericht. 
 
Voor verdere detaillering van het renovatiepotentieel is een wijkplan voor renovatie en warmtetransitie noodzakelijk. Zo 
zullen bepaalde typologieën zoals de Vesten een interessante case vormen, omwille van de vrij homogene typologie (veel 
appartementsgebouwen) en beschikbare ruimte voor de gebouwen. 
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Figuur 15 Technisch maximaal renovatiepotentieel Mechelen 

Een aantal zaken vallen op: 

¶ Meer verspreide bebouwing heeft een hoger renovatiepotentieel 

¶ Meer dense gebieden hebben een lager renovatiepotentieel 

¶ Gebieden met grote, niet-residentiële gebouwen hebben een hoger renovatiepotentieel 

Opvolgingsindicatoren voor renovatiegraad en renovatiesnelheid 
 
Renovatie speelt een sleutelrol in de klimaatvisie van de Vlaamse Overheid, zowel als in 
het huidige warmtezoneringsplan. Door de warmtevraag te verlagen, het nodige vermogen 
te verlagen en de nodige temperaturen te verlagen, kunnen hernieuwbare technologieën 
de warmte voorzien. 
 
Informatie over de huidige renovatiegraad alsook de renovatiesnelheid is vandaag de dag 
verspreid. Er bestaat informatie in de vorm van EPB-dossiers, premiedossiers van de net-
beheerder en stedenbouwkundige vergunningen, maar deze informatie is op heden niet 
uniform beschikbaar voor lokale overheden.  
 
Om de werkelijke renovatiegraad en renovatiesnelheid van hun grondgebied te kunnen 
monitoren, is er nood aan een centraal platform waarop lokale overheden deze informatie 
kunnen inzien. Op die manier kan de lokale overheid de vooruitgang bijhouden en eventu-
eel bijsturen. Ook is onderzoek naar sterktes en zwaktes van eerder ingevoerde maatre-
gels mogelijk  
Mogelijks biedt een oplossing zoals de gebouwenpas hier een antwoord. 

2.2.4 TOEKOMSTSCENARIO 2050 

De combinatie van de geplande ontwikkelingen en een bepaalde renovatiegraad, laat toe om een toekomstscenario voor 
2050 in te schatten.  
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Huidige studie veronderstelt, door de afwezigheid van overvloedige restwarmtebronnen zoals verder geduid, een intensief 
renovatiescenario. Het toekomstscenario dat als basis dient voor het vervolg van dit onderzoek, is bijgevolg een combinatie 
van de volledige renovatie naar laagenergietoestand en de geplande projectontwikkelingen.  
 
De volgende kaarten tonen de totale warmtevraag en warmtedensiteit per sector, analoog aan Figuur 11 en Figuur 12 (zie 
Bijlagen voor detail). 
 

 . 

Figuur 16 Warmtevraag toekomstscenario per statistische sector, GWh/j 

Merk op dat ook hier Leest ï Verspreide bebouwing (grote sector in het Westen) oplicht, omwille van de net iets hogere 
warmtevraag dan de omliggende sectoren. In praktijk liggen de warmtevraag van de omliggende sectoren dicht bij die van 
Leest -  Verspreide bebouwing. 
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Figuur 17 Warmtedensiteit toekom per statistische sector, kWh/m².j 

De schaal voor deze kaarten is dezelfde als die voor de huidige warmtevraag. Een aantal zaken vallen op: 

¶ Slechts industriegebieden Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid blijven een hoge warmtevraag hebben,  

¶ De warmtedensiteit verlaagt sterk en concentreert zich voornamelijk in en rond de stadskern 

Deze daling van warmtevraagdensiteit heeft een invloed op de zoekzones voor een warmtenet. Deze kaart toont dat na 
renovatie een warmtenet enkel in het stadscentrum een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Hoofdstuk 3 gaat hier verder 
op in. 
 
De totale warmtevraag van dit toekomstscenario 2050 bedraagt ongeveer 536 GWh/j. Het gaat om ongeveer de helft van 
de huidige warmtevraag. 
 
Merk op dat om dit toekomstscenario te bereiken een bepaalde renovatiesnelheid nodig is. Deze is verder besproken 
onder hoofdstuk 4). 

2.3 WARMTEAANBOD 

Nu de huidige en toekomstige warmtevraag bekend is, is het mogelijk om duurzame invulling daarvan te onderzoeken. 
Het doel is om de warmtevraag te koppelen aan de beschikbare warmtebronnen. Dit hoofdstuk maakt de inventarisatie 
van alle huidig beschikbare warmtebronnen. In een verder hoofdstuk (zie hoofdstuk 4), wordt de balans tussen vraag en 
aanbod opgemaakt. 
 
De beschikbare warmtebronnen zijn samengevat door de volgende lijst: 

¶ Restwarmte 

¶ Zonthermie 

¶ Riothermie 

¶ Oppervlaktewater 

¶ Geothermie, boorgatenergieopslag (BEO) 

¶ Geothermie, koude- en warmteopslag (KWO) 

¶ Buitenlucht 
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¶ Biomassa 

Merk op dat een groot deel van deze warmtebronnen niet voldoende hoog is in temperatuur om rechtstreeks te worden 
gebruikt voor gebouwverwarming. Deze warmtebronnen vereisen de toepassing van een warmtepomp. 
 
Belangrijk voor dit warmteaanbod is eveneens het verschil tussen vermogen (typisch in W, kW, MW, GW,é) en hoeveel-
heid warmte (typisch in kWh, MWh, GWh,é voor bijvoorbeeld een jaar). Het is niet omdat er een bepaalde warmtehoe-
veelheid beschikbaar is in een volledig jaar, dat deze warmte ook helemaal nuttig kan gebruikt worden. In de zomer is er 
typisch een kleinere vraag naar warmte, zodat de warmte die op dat moment beschikbaar is, niet rechtstreeks gebruikt 
kan worden. Grootschalige buffering van warmte kan de benutting van de beschikbare warmte vergroten. 

Restwarmte 

Tijdens voorliggende studie liep er een parallel onderzoek naar de beschikbare restwarmtebronnen, uitgevoerd door 
VITO5. De volgende kaart toont hiervan een overzicht (zie detail in Bijlagen).  

  

Figuur 18 Overzicht restwarmtebronnen 

Alle gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek van VITO, buiten de restwarmtegegevens van het datacenter van Telenet 
(Noord-Oostelijk van het centrum). De meeste restwarmte is op lage temperatuur. Slechts een erg beperkte hoeveelheid 
restwarmte op middelhoge en hoge temperatuur is beschikbaar ter hoogte van Wimble (Kellogs, Pringles). Deze hoge 
temperatuur restwarmte is bovendien afkomstig uit een installatie die wellicht vernieuwd zal worden en geen restwarmte 
meer zal produceren. 
 
Mechelen heeft dus, in tegenstelling tot andere steden zoals Antwerpen, geen overvloedige hoge temperatuur restwarmte 
beschikbaar. Dit heeft een sterke invloed op de transitievisie, zoals later behandeld. 
 
De twee grootste restwarmtebronnen zijn de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Mechelen-Noord en de restwarmte van Wim-
ble. 
 
De totale restwarmteproductie, zoals geïnventariseerd, bedraagt ongeveer 84 GWh/j6. 

 

5 Inventarisatie restwarmtebronnen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, Moermans G., Baeten R., oktober 2020, iov Stad Mechelen 
6 Merk op dat dit minder dan 10% is van de huidige warmtevraag 
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Zonthermie 

Om het potentieel van zonthermie in kaart te brengen, zijn er twee verschillende opties weergegeven: 

¶ Een waarbij de totale zonthermische productie op alle daken van de gebouwen van Mechelen wordt geraamd (ca. 
1.700 GWh/j)7 

¶ Een waarbij op beschikbare open ruimte zonthermische velden worden geplaatst (ca. 30 GWh/j) 

Deze studie beoogt voornamelijk het maximaal theoretisch potentieel van zonthermische opwekking in kaart te brengen, 
en niet de exacte technologie, configuratie of technisch concept.  
 
De volgende figuur toont beide (zie Bijlagen voor detail). 

1   

Figuur 19 Potentiële zonthermische opwekking, per statistische sector bij plaatsing op de daken van de gebouwen en op de 
open ruimte van de verkeersknopen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid 

Merk op dat er een enorm theoretisch potentieel is aan zonthermische warmte door captatie van zonne-energie op de 
daken van alle gebouwen van Mechelen. Er zijn echter diverse aandachtspunten, zoals technische complexiteit door vele 
verschillende installaties, nood van seizoensbuffer om winterseizoen te overbruggen (erg groot volume), nood aan ther-
misch net tussen zonneboilers en seizoensbuffer (productienet) en nood aan thermisch net tussen seizoensbuffer en af-
nemers thv gebouwen (afnamenet). 

Riothermie 

Uit het afvalwater, geproduceerd door de gebouwen, valt warmte te recupereren. Dit kan in het afvoernet, maar ook ter 
hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is dit mogelijk. Deze laatste heeft als voordelen dat het water gezuiverd is, 
wat minder onderhoud met zich meebrengt en dat er grote debieten beschikbaar zijn, dus veel warmte kan opgewekt 
worden. Een beperkt nadeel is dat de temperatuur enkele graden lager ligt dan in het rioleringsnet. 
 
De volgende kaart toont de inzamelleidingen en transportleidingen van het rioleringsnet en de rioolwaterzuiveringsinstal-
laties (zie Bijlagen voor detail). 

 

7 Ingeschat op basis van vlakke-plaat collectoren. Dit zijn de goedkoopste collectoren en worden het vaakst toegepast in grootschalige 
projecten zoals ook zonnevelden. Dit is het potentieel voor rechtstreekse opwekking van warmte op voldoende hoge temperatuur, dus 
zonder warmtepomptoepassingen 
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Figuur 20 Overzichtskaart riothermie Mechelen 

Er liggen verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties in en rond Mechelen. De grootste bevindt zich ter hoogte van Me-
chelen-Noord. Deze is ook onderdeel van de studie van Vito en zou volgens deze bron een capteerbare warmtestroom 
van 30 GWh/j vertegenwoordigen. 

Oppervlaktewater 

Ook het oppervlaktewater uit rivieren en meren kan dienen als lage temperatuur warmtebron, op gelijkaardige wijze als 
riothermie, met een warmtepomp. De volgende figuur toont het oppervlaktewater rond Mechelen (zie Bijlagen voor detail). 
 
Het potentieel van oppervlaktewater in de warmtevoorziening van een deel van Mechelen is groot, vooral voor de nieuw-
bouwontwikkelingen Ragheno en Keerdok. De hoeveelheid warmte die hieruit kan worden gehaald is groter dan die van 
riothermie, maar het is moeilijker uit te koppelen. Bovendien is er een sterk verschillend potentieel voor stromend water 
(zoals de Dijle) of stilstaand of traag stromend water (zoals het Kanaal Leuven-Dijle). 
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Figuur 21 Oppervlaktewater rond Mechelen 

Merk op dat in het gebied rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord ook de Dijle loopt, die een bijko-
mende warmtebron kan vormen. Andere stromen, kanalen en stilstaande waters vormen mogelijks een beperkte warmte-
bron, maar dienen steeds verder te worden onderzocht. 

Geothermie 

De bodem kan op verschillende manieren dienst doen als warmtebron voor een warmtepomp. Twee courante manieren 
zijn op basis van een BEO- of KWO-veld, zie bijlage (7). De volgende kaarten tonen het potentieel van deze twee warm-
tebronnen in Mechelen (zie details in Bijlagen). 
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Figuur 22 Potentieel voor BEO-velden rond Mechelen 

Een BEO-veld is nagenoeg op elke plaats in België mogelijk. Afhankelijk van de thermische geleidbaarheid van de bodem, 
zijn er meer of minder boringen nodig. Mechelen bevindt zich in een gebied met matige thermische geleidbaarheid, ten 
opzichte van de rest van België. 
 
Een aandachtspunt bij geothermie is dat het thermisch bodemevenwicht bewaard moet blijven. Dit wil zeggen dat de 
bodem op jaarbasis ongeveer even veel wordt opgewarmd als wordt afgekoeld. Hierdoor is geothermie vooral aangewezen 
daar waar er ook een behoorlijke koudevraag is, al zijn er andere manieren om het thermisch evenwicht te herstellen.  
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Figuur 23 Potentieel voor KWO-velden rond Mechelen, volgens LATENT 

In tegenstelling tot een BEO-veld, zijn de eisen voor een KWO-veld strikter. Bovenstaande figuur toont dat het zuid-wes-
telijk deel van Mechelen mogelijks geschikt is, terwijl het noord-oostelijk deel niet geschikt is. Detailstudies per specifieke 
case zijn aangewezen. 

Buitenlucht 

Tenslotte is de buitenlucht ook een mogelijke warmtebron voor een warmtepomp. Uiteraard is deze overal beschikbaar. 

Biomassa 

Het potentieel voor biomassa uit houtkanten is door Vito en OVAM ingeschat op ca. 640 MWh per jaar. Ter referentie: de 
huidige warmtevraag van Mechelen is ruim 1.085.000 MWh. Biomassa uit houtkanten zou dus 0,06% van deze warmte-
vraag kunnen invullen. 
 
Biomassa kan in een erg klein aandeel van het gebouwenpark dus een oplossing bieden, maar is een te kleine energie-
stroom om in een breder warmteplan op te nemen. 

Toekomstige warmtebronnen 

Vandaag de dag is er een grote energievector die dient als warmtebron voor het leeuwendeel van de gebouwverwarming, 
zijnde aardgas. In de toekomst zal dit wellicht verbreden in een spectrum van verschillende duurzame bronnen. 
 
Welke toekomstige warmtebronnen er zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. Een mogelijkheid is het aantrekken van indu-
strie±n met restwarmte (datacenters, procesindustrieé), maar dit moet kaderen in een bredere energievisie van de stad 
of regio.  
 
Groen gas is een vaak voorgesteld alternatief voor aardgas. Onafhankelijk van de oorsprong van het groen gas, zij het 
waterstof, biogas of een synthetische brandstof, zijn verschillende studies het erover eens dat deze energievector te 
schaars en kostbaar zal zijn voor toepassing in gebouwverwarming8. 

 

8Studie van Deloitte iov FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/de-rol-van-gasvormige 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/de-rol-van-gasvormige
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Door de schaarse beschikbaarheid van restwarmte en de lage temperatuur van de beschikbare bronnen, zal de focus, 
naast renovatie, op inzetten van warmtepompen liggen. Dit zorgt voor een verschuiving van (een deel) van de warmtevraag 
naar een bijkomende elektriciteitsvraag. Hier bevindt zich het tweede aanknopingspunt met een hoger gelegen beslis-
singsniveau: hoe zal de elektriciteitsproductie in de toekomst eruit zien en zal deze bijkomende verschuiving kunnen wor-
den opgevangen, op grotendeels duurzame wijze. 
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3 WARMTEZONERING 

Welke oplossing is geschikt voor welke zone in de stad 

Huidig hoofdstuk legt de geschikte oplossing per zone van de stad vast. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig: 

1. Bepaling van de mogelijke technieken: welke duurzame technieken zijn toepasbaar en beschikbaar voor groot-
schalige verspreiding? 

2. Bepaling van de maatschappelijke kost: zo laag mogelijke kosten vanuit het standpunt van de afnemer. 
3. Bepaling van secundaire factoren: indien de maatschappelijke kosten gelijkaardig zijn, kunnen andere factoren 

doorslaggevend zijn. 

De volgende paragrafen bespreken deze punten. 

3.1 BEPALING VAN DE MOGELIJKE TECHNIEKEN 

Voor de warmtestrategie zijn er verschillende technologieën mogelijk. Een extensieve bespreking van de vandaag de dag 
commercieel beschikbare technologieën is te vinden in de nota in bijlage (7). 
 
Het voornaamste onderscheid in type-oplossing is gekenmerkt door de mate van collectiviteit. Het is mogelijk een oplossing 
te voorzien op individueel gebouw- of woningniveau, maar even goed op straat-, wijk- of stadsniveau.  
 
Huidige studie baseert zich op de studie van Heat Roadmap Europe (2016). Volgende figuur schetst de basis voor de 
mogelijke oplossingen: (uit Heat Roadmap Europe (2016)): 

 
Dit levert twee mogelijke oplossingen: 

¶ Collectief: stedelijk warmtenet op middelhoge temperatuur (bv. 70 °C). Eerder te verwachten in dense stedelijke 
omgeving. 

¶ Individueel: voornamelijk elektrische individuele warmtepompen (lucht/water, bodem/water,é), maar andere indi-
viduele technieken zijn eveneens mogelijk. 

Deze studie maakt niet het onderscheid tussen individuele oplossingen en kleinschalig-collectieve oplossingen zoals mi-
crowarmtenetten, op bijvoorbeeld zeer lage of neutrale temperatuur. Voorbeelden zijn enkele buren die samen investeren 
in een collectief BEO-veld (geothermische boringen) om meerdere individuele warmtepompen op aan te sluiten of een 
bouwblokwarmtenetje op basis van centrale warmtepompen. Deze oplossingen zijn vooral geschikt voor zones met een 
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hogere warmtevraag, maar die niet direct in de omgeving liggen van een warmtebron of een tak van een stedelijk warm-
tenet. Gezien de randvoorwaarden identiek zijn aan individuele oplossingen (bv. vergaande isolatie van de bouwschil 
noodzakelijk, warmtepompen als basisverwarming), wordt het onderscheid niet gemaakt in deze studie. 

Temperatuurregime warmtenet Mechelen 

Het concept van een warmtenet is sterk afhankelijk van voornamelijk: 

¶ de warmtebron(nen),  

¶ de temperatuur van het warmtenet en  

¶ de totale lengte van het warmtenet. 

In Mechelen zijn weinig tot geen grote, duurzame, hoge temperatuurwarmtebronnen aanwezig die een warmtenet zouden 
kunnen voeden. Lage temperatuursbronnen zoals oppervlaktewater en rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn wel aanwezig.  
 
Hierdoor gaat deze studie uit van een warmtenet op basis van warmtepompen op lage temperatuursbronnen. Water-water 
warmtepompen kunnen op basis van deze bronnen temperaturen tot 70 °C produceren. Deze temperatuur is voldoende 
hoog om sanitair warm water rechtstreeks te produceren zonder bijkomende (dure) warmtepomp en voor een groot deel 
van de gebouwverwarming, inclusief moeilijk te isoleren monumenten. 
 
Merk op dat het haalbare temperatuurregime voor deze grootschalige water-water warmtepompen hoger ligt dan het haal-
bare temperatuurregime voor residentiële lucht-water warmtepompen, zoals hieronder besproken. 

Temperatuurregime individuele warmtepomp 

Voor een individuele lucht-water warmtepomp, gaat huidige studie uit van een temperatuurregime tot 45 °C, omwille van 
volgende redenen: 

¶ We zien dat dit de hoogst mogelijke temperatuur is die de meeste lucht/water warmtepompen bij -8 °C buitentem-
peratuur nog (net) kunnen produceren 

¶ Bij 45 °C blijven de verwarmingsbatterijen in luchtgroepen nog net beheersbaar in grootte (al zijn ze al zeer groot 
in vergelijking met wat we bij klassieke CV-temperaturen zien) 

¶ 45 °C beperkt al zeer sterk de mogelijkheden voor de warmte-afgifte. Klassieke radiatoren zijn al niet meer mogelijk, 
vloerverwarming uiteraard wel maar is niet overal gewenst. Nog lager gaan in temperatuur beperkt de mogelijkhe-
den nog meer. 

Gehanteerde isolatiegraad 

De twee verschillende technische oplossingen (collectief warmtenet op ca. 70 °C vs individuele warmtepompen) werken 
op een andere temperatuur (zie eerder) en vereisen bijgevolg een andere renovatiegraad.  
 
Door het lage temperatuurregime van een warmtepomp is een goede isolatie van buitenschrijnwerk, ramen en muren en 
een lage temperatuur-afgiftesysteem zoals vloerverwarming een noodzaak.  
 
Het warmtenet op middelhoge temperatuur (70 °C) vereist een minder strenge renovatie. In bijna elk geval volstaat het 
voldoende isoleren van buitenschrijnwerk en het dak. Afgiftesystemen moeten meestal niet worden aangepast. (opmer-
king: dit neemt niet weg dat isoleren waar mogelijk ook voor aangesloten gebouwen steeds relevant is) 
 
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten: 

¶ Individuele oplossing: volledige energetische renovatie noodzakelijk 

¶ Collectieve oplossing: beperkte renovatie noodzakelijk 

Monumenten zijn omwille van hun beschermde status vaak moeilijk te renoveren. In veel gevallen is een renovatie beperkt 
tot aanpassen van het schrijnwerk (bv. achterzetramen) en dakisolatie. Voor deze gebouwen rekent deze studie met een 
maximaal renovatiepotentieel van 20 %, zie hoofdstuk 2.2.3. Ook het vervangen van afgiftesystemen door lage-tempera-
tuursystemen is vaak niet mogelijk (bijvoorbeeld beschermde vloer). Voor deze gebouwen geldt bijgevolg een aparte re-
novatiegraad en steeds verwarming met minimum 70 °C. Deze hogere temperatuur heeft impact op het rendement van 
een warmtepomp. 
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3.2 BEPALING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE KOST 

3.2.1 ALGEMEEN 

De maatschappelijke kost is een eerste beslissingsfactor voor de keuze tussen een individuele of collectieve oplossing. 
Huidige studie bepaalt de ótotal cost of ownershipô (TCO, de totale levenscycluskost) op eindklantniveau voor beide oplos-
singen.  
 
De TCO bestaat uit de combinatie van investeringskosten, energiekosten en onderhoudskosten over een periode van 
50 jaar. Het opstellen van een TCO vergt enkele veronderstellingen: 

¶ Renovatiegraad 

¶ Type warmtenet 

¶ Structuur warmtenet 

¶ Warmtebron warmtenet 

¶ Financiering warmtenet 

De berekening gebeurt aan de hand van kosten volgens de huidige technische standaarden. Merk op dat toekomstige 
veranderingen van voornamelijk investeringskosten en energiekosten de uitkomst van de berekening kunnen beïnvloeden.  

3.2.2 GEHANTEERDE RENOVATIEGRAAD 

Voor een beperkte energetische renovatie gebruikt deze studie een renovatiekost van 150 ú/mĮ netto vloeroppervlak, voor 
een volledige energetische renovatie 350 ú/mĮ netto vloeroppervlak. Deze cijfers zijn gebaseerd op Tabula/Episcope, maar 
zijn verhoogd op basis van kengetallen uit voorgaande Ingenium-studies en -projecten9. 

3.2.3 AANNAMES INDIVIDUELE OPLOSSINGEN 

De berekening is gebaseerd op de kosten en prestaties van een lucht-water warmtepomp.  
 
Voor de SCOP wordt gerekend met 350% voor standaard gebouwen. Voor erfgoed wordt een SCOP van 300% gehan-
teerd, omwille van de veronderstelling dat deze een hogere temperatuur zullen moeten leveren. 

3.2.4 AANNAMES COLLECTIEVE OPLOSSINGEN 

Type warmtenet 

De berekening gebeurt op basis van een klassiek warmtenet op medium temperatuur (70 °C). Andere type warmtenetten 
(bijvoorbeeld een zeer lage temperatuurnet/bronnet met decentrale warmtepompen in elk gebouw) zullen een ander re-
sultaat geven.  
 
Merk op dat huidige studie andere types warmtenetten zoals zeer lage temperatuursnetten niet uitsluit. De hier voorge-
legde berekeningsmethodiek dient als basis voor de afweging tussen individuele of collectieve warmtevoorziening, niet 
voor definitieve keuze van een technologie. Toch gaat voor het grootste deel van de bestaande bebouwing een klassiek 
warmtenet op medium temperatuur de economisch beste oplossing vormen. 
 
Andere types warmtennetten zoals zeer lage temperatuursnetten kunnen wel sterke voordelen bieden in nieuwbouwont-
wikkelingen zoals Keerdok en Ragheno, zeker indien er heterogene functies zijn gehuisvest (kantoren, wonen, scholené). 

Gehanteerde kostenstructuur van een warmtenet 

De kosten van een warmtenet zijn de optelsom van de kosten voor de warmtebron, transport en distributie van de warmte. 
Voor elk van deze onderdelen bestaat de kost steeds uit een combinatie van investeringskosten, onderhoudskosten, fi-
nancieringskosten, uitbatingskosten en energiekosten. 
 

 

9 Studie naar lage temperatuur warmteconcepten in bestaande bebouwing, Ingenium en Bureau Bouwtechniek, 2020, iov Stad Antwer-
pen 
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Voor elke statistische sector in deze studie wordt rekening gehouden met de lengte van een nodig warmtenet, vanaf een 
nabije warmtebron. 

Warmtebron van het warmtenet 

In Mechelen is het grootste potentieel aan warmtebronnen een lage temperatuurbron. De voornaamste bronnen zijn (zie 
ook hoofdstuk over warmteaanbod): 

¶ Rioolwaterzuiveringsinstallaties 

¶ Oppervlaktewater 

¶ Laagwaardige industriële restwarmte 

Er is een warmtepomp nodig om op basis van deze bronnen een warmtenet op medium temperatuur in te zetten. Door de 
afschrijvingskosten van de investering, de energiekosten en de nodige randapparatuur, nemen we aan dat de warmteprijs 
voor deze brontypologie toeneemt tot 50 EUR/MWh.  
 
Ter illustratie is dezelfde oefening opgesteld met een warmtebron van 10 EUR/MWh, wat ongeveer overeenkomt met een 
industriële restwarmtebron op hoge temperatuur, een afvalverbrandingscentrale of gelijkaardige bronnen. De impact van 
de warmtebronprijs op de TCO is aanzienlijk. 

Financiering van het warmtenet 

De TCO is zo opgesteld dat de afnemer een prijs betaalt die bestaat uit drie componenenten: een deel warmtebron, een 
deel transportnet en een deel distributienet. De prijs voor elk afzonderlijk deel is bepaald door een financieringsmodel. In 
dit model is verondersteld dat de afschrijving gebeurt door een openbaar nutsbedrijf (2% rendement)10. Volgende afschrij-
vingstermijnen gelden: 

¶ Warmtenet: 20 jaar 

¶ Afleverstations: 15 jaar 

¶ Distributiestations: 15 jaar 

Voor elk van deze delen geldt dus een rendabel model, met beperkte marges. 

Onderhoudskosten 

Onderhoudkosten zijn ingeschat aan de hand van NBN EN 15459. Indien een bepaalde component niet in deze norm 
vernoemd staat, geldt een zo goed mogelijk benadering aan de hand van deze norm. 

3.3 INTERPRETATIE RESULTATEN 

Het resultaat is een verhouding van de TCO van de individuele elektrische warmtepomp over de TCO van een warmtenet-
aansluiting voor een bepaalde deelzone. Volgende figuur toont de categorie in functie van de verhouding. 
 
 

 
Deze verhouding bepaalt in eerste instantie de keuze voor een bepaalde oplossing. Voor neutrale regioôs kunnen secun-
daire factoren de doorslag geven voor een bepaalde keuze van technologie. De volgende paragraaf bespreekt deze se-
cundaire factoren. 

 

10 Merk op dat deze factor voor een commercieel bedrijf aanzienlijk hoger kan liggen. Dit heeft een belangrijk effect op het resultaat. 
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De gekozen oplossing voor een bepaalde zone heeft invloed op de noodzakelijke investeringen die enerzijds dienen te 
gebeuren op het openbaar domein (warmtenet) en per woning/gebouw (niveau van isolatie van de woning + nodige instal-
laties). Voor beide oplossingen is het aandeel dat particulieren zelf moeten financieren afhankelijk van de gemaakte be-
leids- en uitbatingskeuzes. Bijvoorbeeld voor een collectieve oplossing spelen type investeerder en uitbater, subsidiëring, 
uitbatingsmodel, warmteprijszetting, gehanteerde aansluitingskosten,é een belangrijke rol om te kunnen spreken over 
welke van beide oplossingen de minste financiële inspanning van de eindgebruikers vereist. 
 
De financiële gevolgen voor eindgebruikers maakt geen deel uit van deze studie. 

3.4 ANDERE BESLISSINGSFACTOREN 

Een belangrijke beslissingsfactor voor de keuze van een gebiedsoplossing is het financieel resultaat, zoals hiervoor bere-
kend.  
 
Naast dit economisch resultaat, kunnen voor neutrale gebieden ook andere invloeden wegen op de keuze tussen collectief 
of individueel. Huidige studie is beperkt tot de technisch-economische analyse en ambieert niet de volledige afstemming 
met deze andere invloeden. Volgende niet-limitatieve lijst geeft een zicht op deze factoren. 

¶ Technische: 
o Leeftijd gasnet 
o Afstand tot warmtebron/warmtenetzone 
o Nieuwbouwwijken 
o Nodige ruimte 
o Zichtbaarheid warmtepompen 
o Geluidsproductie warmtepompen 
o é 

¶ Niet-technische: 
o Gemiddeld inkomen (kan iedereen een diepgaande renovatie betalen?) 
o Gemiddelde leeftijd 
o Gezinstype 
o Eigenaarschap 
o Sociale woningbouw 
o é 

Het is de koppeling met deze factoren waarvoor de uitwerking op niveau van statistische sectoren loont. Voor deze factoren 
zijn statistische gegevens beschikbaar (Provincie in cijfers, Census2011,é). 

3.5 RESULTAAT 

De volgende figuren tonen de resultaten op kaart, voor twee verschillende warmtebronprijzen (zie Bijlagen voor detail). 
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Figuur 24 Resultaten van warmtezonering, met een warmtenet met bronprijs 10 EUR/MWh 
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Figuur 25 Resultaten van warmtezonering, met een warmtenet met bronprijs 50 EUR/MWh 

Merk op dat door een hogere warmtebronprijs, de effectieve regio voor een warmtenet sterk wordt teruggedrongen.  
 
Met een warmtebronprijs van 50 EUR/MWh komen we volgende verdeling van de warmtevraag uit in 2050. 
 

 

Figuur 26 Resultaten van de warmtezoneringsoefening voor 2050 (MWh), met een warmtenet met bronprijs 50 EUR/MWh 

De volgende figuren tonen dezelfde resultaten, met het detail van de straten waar een collectieve oplossing de voorkeur 
heeft of een neutraal resultaat geeft, voor de twee bronprijzen (zie Bijlagen voor details). 




























